ZAPYTANIE OFERTOWE DNIA 02.09.2026r.

Dotyczy: uszczelnienia przewodéw kominowych w budynku przy ul. Moniuszki
3A — lokal nr 16 w Ketrzynie

Spdtdzielnia Mieszkaniowa ,Pionier” w Ketrzynie zwraca sie z prosba o
przedstawienie oferty cenowej na wykonanie robét zwigzanych z uszczelnieniem
przewodow kominowych w budynku przy ul. Moniuszki 3A — lokal nr 16.

1. Podstawa wykonania robét

Podstawg wykonania prac jest opinia kominiarska nr 18/08/26 z dnia 27.08.2026
r., z ktérej wynika wystepowanie nieszczelnosci pomiedzy:

przewodami kominowymi wentylacyjnymi nr 4 i 5 w pionie nr 1,
przewodami kominowymi nr 1 i 2 w pionie nr 2.

Lokalizacje stwierdzonych nieszczelnosci przedstawiono w zatgczniku graficznym do
opinii kominiarskiej.

W opinii zalecono wykonanie uszczelnienia przewodow przy zastosowaniu Alufolu.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robét majacych na celu trwate usuniecie
stwierdzonych nieszczelnosci przewodéw kominowych, w szczegélnosci:

1. dokonanie ogledzin przewodoéw kominowych przed rozpoczeciem prac oraz
weryfikacje zakresu nieszczelnosci,

2. odpowiednie przygotowanie przewoddéw do wykonania uszczelnienia,

3. uszczelnienie przewoddw kominowych wskazanych w opinii kominiarskiej,

4. zastosowanie technologii odpowiedniej do rodzaju i stanu technicznego
przewodoéw, w szczegolnosci:

systemu Alufol,
szlamowania przewoddéw kominowych,

lub innej technologii rbwnowaznej, zapewniajgcej trwate i skuteczne
uszczelnienie,

5. wykonanie wszelkich niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych,

6. zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac,

7. wykonanie po zakonczeniu rob6t kontroli szczelnosci uszczelnionych
przewodow,

8. uporzadkowanie miejsca wykonywania prac,

9. przekazanie Spétdzielni protokotu wykonania robét wraz z informacja o
zastosowanej technologii i uzytych materiatach.



3. Technologia wykonania

Wykonawca zobowigzany jest w ofercie wskaza¢ proponowang technologie
wykonania uszczelnienia, zastosowane materialy oraz sposéb przygotowania
przewodow do wykonania prac.

Zastosowana technologia musi by¢ przeznaczona do uszczelniania przewodéw
kominowych i zapewniaé trwate oraz skuteczne usuniecie stwierdzonych
nieszczelnosci.

W przypadku zastosowania technologii innej niz wskazany w opinii Alufol,
Wykonawca powinien przedstawi¢ jej krotki opis oraz uzasadnienie jej zastosowania
w odniesieniu do stanu technicznego przedmiotowych przewodow.
4. Wymagania dotyczace odbioru robot
Po wykonaniu prac Wykonawca zobowigzany bedzie do:
przeprowadzenia kontroli szczelnosci wykonanych uszczelnien,
sporzadzenia protokotu z wykonanych prac,

wskazania zastosowanej technologii i rodzaju uzytych materiatow,

przekazania dokumentéw potwierdzajgcych wiasciwosci zastosowanego
systemu/materiatéw, jezeli sa wymagane,

usuniecia ewentualnych wad stwierdzonych podczas odbioru.
5. Warunki sporzgdzenia oferty
Oferta powinna zawieraé:
cene netto i brutto za wykonanie catosci robét,

proponowang technologie wykonania,

rodzaj zastosowanych materiatéw,

przewidywany termin realizaciji,

okres udzielonej gwarancji na wykonane prace,

informacje o doswiadczeniu Wykonawcy w zakresie uszczelniania przewoddw
kominowych.

Cena ofertowa powinna obejmowaé wszystkie koszty zwiazane z realizacjg
zamowienia, w tym materiaty, robocizne, sprzet, transport, zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac, wykonanie kontroli szczelnosci oraz uporzadkowanie miejsca po

zakonczeniu robot.



6. Dokumentacja
Do oferty nalezy dofaczy¢ opis proponowanej technologii oraz, w przypadku

zastosowania systemu uszczelniajacego, podstawowe informacje dotyczace
producenta i systemu.

Zatacznik:
Opinia kominiarska nr 18/08/26 z dnia 27.08.2026 r. wraz z zatacznikiem graficznym.

Termin skitadania ofert: 09.09.2026r.
Oferty nalezy skiadac w siedzibie Zamawiajacego:

Sekretariat Spotdzielni Mieszkaniowej ,,PIONIER” w Ketrzynie, ul. Daszynskiego
23

Oferte nalezy ztozy¢é w zamknietej, zapieczetowanej kopercie z pieczatka firmy
Wykonawcy zawierajgca adres i numer telefonu.
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Czionek Zarzgdu
ds. organizacyj owskich

Marek OlsZewski
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